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Vorwort

Das vorliegende DVGW-Arbeitsblatt beschreibt
die technischen Mindestanforderungen hinsichtlich
Interoperabilitdt und Anschluss an Gasversor-
gungsnetze, und wurde unter Berlicksichtigung der
Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes for-
muliert.

Diese Technische Regel ist im Auftrag des Lenkungs-
komitees ,Gasversorgung“ des DVGW unter Mit-
wirkung der interessierten Kreise erarbeitet worden.
Sie représentiert eine allgemein anerkannte Regel
der Technik und wird kontinuierlich an den techni-
schen Fortschritt angepasst.

Das DVGW-Arbeitsblatt fugt sich in die bestehende
Struktur von Gesetzen, Verordnungen und tech-
nischen Regeln zu Planung, Bau, Betrieb und In-
standhaltung von Gasversorgungsnetzen ein. Es
folgt dem Grundsatz der Subsidiaritat und stellt ge-
meinsam mit dem mitgeltenden DVGW-Regelwerk
und anderen relevanten technischen Vorschriften
die technischen Mindestanforderungen dar. Damit
werden die Objektivitdt und die Diskriminierungs-
freiheit bezuglich der Interoperabilitdt und des An-
schlusses an Gasversorgungsnetze sichergestellt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Technische Regel beschreibt die Mindest-
anforderungen bzgl. Interoperabilitédt und Anschluss
an Gasversorgungsnetze im liberalisierten Gas-
markt. Sie gilt fir Gasversorgungsnetze mit Gasen
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, 2. Gasfamilie
und fir Gase nach dem DVGW Arbeitsblatt G 262.

Sie stellt die Umsetzung der technischen Anforde-
rungen des EU-weiten und nationalen Energie-
rechtes sicher.

Die Anwendung dieser Technischen Regel gewahr-
leistet objektiv und diskriminierungsfrei

e die Interoperabilitdt von Gasversorgungsnetzen

e den korrekten Anschluss an Gasversorgungsnetze
und

e eine korrekte Abwicklung der Transporte zwischen
den Netzbetreibern und ihren Transportkunden
sowie zwischen den Netzbetreibern untereinan-
der.

Fur Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von
Gasversorgungsnetzen und -anlagen gelten weiter-
hin die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten
Festlegungen, die durch Verweisung in diesem
Text
DVGW-Regelwerkes sind. Bei datierten Verweisun-
gen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitun-

Bestandteil des vorliegenden Teils des

gen dieser Publikation nicht. Anwender dieses Teils
des DVGW-Regelwerkes werden jedoch gebeten,
die Moglichkeit zu priifen, die jeweils neusten Aus-
gaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug ge-
nommenen normativen Dokumentes. Aufgefihrte
DIN-Normen kénnen Bestandteil des DVGW-Re-
gelwerkes sein.

Gesetze, Richtlinien, Verordnungen

Gesetz, Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energie-
wirtschaftsrechts (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG,).

Gesetz, Gesetz (ber das Mess- und Eichwesen
(Eichgesetz).

Verordnung, Verordnung (ber den Zugang zu Gas-
versorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung -
GasNZzV).

Verordnung, Verordnung tGber Gashochdruckleitun-
gen (GasHL-VO).

DIN-Normen

DIN EN ISO 6976, Erdgas - Berechnung von Brenn-
und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbe-
index aus der Zusammensetzung.

DVGW-Regelwerk
DVGW-Arbeitsblatt G 260, Gasbeschaffenheit.

DVGW-Arbeitsblatt G 262, Nutzung von Gasen aus
regenerativen Quellen in der 6ffentlichen Gasver-
sorgung.

DVGW-Arbeitsblatt G 280-1, Gasodorierung.

DVGW-Arbeitsblatt G 462, Gasleitungen aus Stahl-
rohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung.

DVGW-Arbeitsblatt G 463, Gasleitungen aus Stahl-
rohren fiir einen Betriebsdruck > 16 bar; Errichtung.

DVGW-Arbeitsblatt G 465-1 bis -4, Uberpriifen von
Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 4 bar.

DVGW-Arbeitsblatt G 466-1, Gasleitungen aus Stahl-
rohren flr einen Betriebsdruck gréBer als 5 bar; In-
standhaltung.

DVGW-Arbeitsblatt G 472, Gasleitungen bis 10 bar
Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und
PE-Xa); Errichtung.

DVGW-Arbeitsblatt G 486, Realgasfaktoren und Kom-
pressibilitdtszahlen von Erdgasen; Berechnung und
Anwendung.

DVGW-Arbeitsblatt G 488, Anlagen flr die Gasbe-
schaffenheit — Planung, Errichtung und Betrieb .
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DVGW-Arbeitsblatt G 491, Gas-Druckregelanlagen
far Eingangsdriicke bis einschlieBlich 100 bar; Pla-
nung, Fertigung, Errichtung, Prifung, Inbetriebnah-
me und Betrieb.

DVGW-Arbeitsblatt G 492, Gas-Messanlagen fir
einen Betriebsdruck bis einschlieBlich 100 bar; Pla-
nung, Fertigung, Errichtung, Prifung, Inbetriebnah-
me, Betrieb und Instandhaltung.

DVGW-Arbeitsblatt G 495, Gasanlagen-Instandhal-
tung.

DVGW-Arbeitsblatt G 497, Verdichteranlagen.

DVGW-Arbeitsblatt G 499, Erdgas-Vorwdrmung in
Gasanlagen.

DVGW-Arbeitsblatt G 600, Technische Regeln fir
Gas-Installationen (DVGW-TRGI).

DVGW-Arbeitsblatt G 685, Gasabrechnung.

DVGW-Arbeitsblatt G 1000, Anforderungen an die
Qualifikation und die Organisation des technischen
Bereiches von Gasversorgungsunternehmen.

DVGW-Arbeitsblatt GW 1200, Grundsétze und Orga-
nisation des Bereitschafts- und Entstérungsdienstes
fur Gas- und Wasserversorgungsunternehmen.

Bezugsquelle:

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser mbH

Postfach 14 01 51

53056 Bonn

ISO-Normen

ISO/IEC 8859-1, Informationstechnik-8-bit einzel-
bytecodierte Schriftzeichensétze — Teil 1: Lateini-
sches Alphabet Nr. 1

Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH
BurggrafenstraBe 6
10787 Berlin
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Technische Richtlinien und Anforderungen der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

Technische Richtlinien G 8, Gas-Druckregelgeréte
far die Gasabrechnung

Technische Richtlinien G 13, Einbau und Betrieb
von Turbinenradgaszédhlern

PTB-Anforderungen 50.7, Anforderungen an elek-
tronische und softwaregesteuerte Messgerate und
Zusatzeinrichtungen flr Elektrizitdt, Gas, Wasser
und Wérme

Bezugsquelle:
Physikalisch-Technische-Bundesanstalt
Referat Gesetzliches Messwesen

(Technische Richtlinien TRG) Referat Schrifttum
(PTB-Prufregeln/Anforderungen)

Bundesallee 100

38116 Braunschweig

3 Begriffe
Allokation

Zuordnung von Gasmengen auf einzelne Trans-
porte, wenn das Gas mehrerer Parteien ungetrennt
voneinander Ubernommen oder Ubergeben und ent-
sprechend ungetrennt voneinander gemessen wird.

Anschlussnehmer

Anschlussnehmer ist jede natirliche oder juristische
Person, die Eigentimer oder Erbbauberechtigte
eines an das Gasversorgungsnetz angeschlossenen
Grundsticks oder Gebaudes ist. Er ist Partner des
Netzbetreibers am Netzanschlusspunkt.

Ausspeisepunkt

Ein Punkt, an dem Gas aus einem Netz oder Teilnetz
eines Netzbetreibers entnommen werden kann.

Befundpriifung
Prifung der messtechnischen Eigenschaften eines

Messgerates auf Veranlassung einer der an der
Messung beteiligten Parteien.






